











































































































Desde  la  invención  de  la máquina  de  vapor  el  ser  humano  ha  explotado  los  recursos  de 
combustibles  fósiles  que  nuestro  planeta  nos  proporciona  para  satisfacer  las  demandas 
energéticas,  sin  embargo, debido  al  continuo  aumento del  consumo  energético  y  a que  los 
combustibles fósiles precisan de miles de año para su formación,  las energías renovables han 
dejado  de  ser  una  alterativa  y  han  pasado  a  ser  una  realidad,  y  actualmente  juegan  un 
importantísimo papel en el desarrollo del sector energético. 
Las energías renovables son energías que se obtienen de fuentes inagotables, como puede ser 
la  energía  del  viento,  la  energía  del  calor  de  La  Tierra  o  la  energía  que  posee  el  agua  en 
movimiento de un  río. La energía  renovable que se abordará en este proyecto es  la energía 
solar,  cuya  energía  proviene  de  la  radiación  emitida  por  el  Sol,  que  es  la mayor  fuente  de 
energía de nuestro planeta. 
Además,  la energía solar está dentro del grupo de  las energías  limpias, o energías verdes, es 
decir, de las energías que no producen emisiones de gases contaminantes, lo que proporciona 
un adicional interés al estudio y desarrollo de la obtención de esta energía limpia. 
Actualmente  la  energía  solar  está  divida  en  dos  principales  grupos,  la  energía  solar 
fotovoltaica, que produce energía eléctrica mediante células  fotovoltaicos, y  la energía solar 
térmica, que  recoge el  calor de  la  radiación  solar mediante  colectores o  captadores  solares 
para diversas aplicaciones, como puede ser  la de producir agua cliente sanitaria (A.C.S.), para 
sistemas de calefacción, para sistemas de refrigeración mediante máquina de absorción o para 














En este proyecto  se aborda  la viabilidad  tecnológica que ofrece un panel  solar  fotovoltaico‐
térmico,  que  como  su  nombre  indica,  abarca  el  campo  de  la  energía  fotovoltaica  y  de  la 
energía  térmica,  así  como  las  posibilidades  de  merado  que  puede  ofrecer  este  tipo  de 
dispositivo. 





circula  el  agua  que  las  enfría.  Por  tanto,  de  este  panel  solar,  no  solo  se  obtendrá  energía 
eléctrica  con  un  mayor  rendimiento,  sino  que  también  obtendremos  agua  caliente  para 
posibles aplicaciones domésticas.  
En  primer  lugar  realizaremos  un  estudio  de  una  instalación  fotovoltaica  de  un  1  Kwp  de 
potencia sin refrigeración a partir de los datos climatológicos del año 2008 proporcionados por 
el departamento de  térmica de  la Universidad Carlos  III   y observaremos  la  influencia de  la 
temperatura de  la placa   en  la producción de energía eléctrica del sistema fotovoltaico. Para 









El Sol es  la mayor  fuente de energía existente sobre La Tierra, gracias a  la cual es posible  la 
existencia vida. La mayor parte de la energía utilizada por los seres vivos procede del Sol, es la 












1.390.000  kilómetros,  y  que  a  causa  de  su  lento  movimiento  de  rotación,  tiene  un  leve 
achatamiento polar. Está constituido en su mayor parte de hidrógeno (80%) y de helio (19%), 
el  1%  restante  lo  forman  otros  elementos  que  sirven  como  catalizadores  en  las  reacciones 
termonucleares. 
El Sol presenta una estructura en capas esféricas,  la  frontera  física y  las diferencias químicas 
entre  las distintas capas son difíciles de establecer, aunque, se puede establecer una función 








Todo  cuerpo masivo  atrae  hacia  su  centro  toda  la materia  que  lo  constituye  por  su  propia 
fuerza  gravitatoria,  sin  embargo,  el  plasma(1)  que  forma  el  Sol,  se  encuentra  en  equilibrio 
debido  a  que  la  creciente  presión  en  el  interior  solar  compensa  la  atracción  gravitatoria 
produciéndose  un  equilibrio  hidrostático.  Estas  elevadas  presiones  se  generan  debido  a  la 
densidad del material en su núcleo y a las enormes temperaturas que se dan en él gracias a las 
reacciones  termonucleares  que  allí  acontecen.  Las  temperaturas  que  pueden  rondar  entre 
15.000.000ºC  en  el  centro  y  7.000.000ºC  en  el  borde  exterior  del  núcleo,  y  las  densidades 
entre  160g/cm3,  en  el  centro  y  20g/cm3,  en  el  borde,  lo  que  explica  que  en  el  núcleo  se 
encuentre la mayor parte de la masa solar debido a su pequeño tamaño (su radio tiene un 23% 
del radio total del Sol).  
Las  reacciones  nucleares  que  tienen  lugar  consisten  en  la  fusión    de  cuatro  protones  de 
hidrógeno para  formar una partícula  alfa o núcleo de helio.  La partícula  alfa  tiene un 0.7% 
menos  de  masa  que  la  de  los  cuatro  protones,  masa  transformada  en  fotones,  con  una 
longitud  de  onda  cortísima  y,  por  tanto, muy  energéticos  y  penetrantes.  Cada  segundo  se 
fusionan  700 millones  de  toneladas  de  hidrógeno,  liberándose  5 millones  de  toneladas  de 
energía pura, es decir unos 1,5∙1018 J.  
Existen dos tipos de reacciones de fusión diferentes por las que el Sol convierte hidrógeno en 




















La  zona  convectiva  se extiende por encima de  la  zona  radiactiva  y en ella  los  gases  solares 
dejan de  estar  ionizados  y  los  fotones  son  absorbidos  con  facilidad  volviéndose  el material 




La  fotosfera  es  la  zona  desde  la  que  se  emite  la mayor  parte  de  luz  visible  del  Sol  y  cuya 
temperatura  ronda  los  6.000  ºC.  Esta  capa  tiene  una  apariencia  manchada  debido  a  las 
turbulentas erupciones de energía en la superficie. 
Arriba  de  la  fotosfera  está  la  cromosfera.  La  temperatura  se  eleva  a  20,000°C.  A  esta 
temperatura  el hidrógeno  emite una  luz  rojiza.  Las  llamaradas  solares  y  las  erupciones  son 
comunes en esta región. 
La corona es una capa de gran extensión, que cuenta con una bajísima densidad. Y al igual que 





























de un metro cuadrado situado en el  límite de  la atmósfera terrestre perpendicularmente a  la 
dirección de propagación de  la radiación solar. Este valor permanece bastante constante a  lo 
largo del año, si bien se ve afectado por  la excentricidad de  la Tierra en su camino alrededor 
























































La  teoría  corpuscular,  desarrollada  en  el  siglo  XVII  por  Isaac  Newton  y  mejorada 




















Donde h es  la constante de Plank, cuyo valor es h = 6.26∙10‐34  J∙s, ν es  la  frecuencia de 
onda, que es igual al cociente entre la velocidad de la luz (c = 3∙108 m/s) y la longitud de 
onda (λ). 






















más perpendicular  incidan  los rayos solares, mayor será  la radiación solar que  incida sobre el 











La declinación  (δ) determina el ángulo que  forma el plano que pasa por el ecuador y  la 






Tierra  está  inclinado  23,45º,  la  declinación  varía  a  lo  largo  de  todo  el  año  según  la 
siguiente expresión: 





















))cos()cos()cos()()((   sensenasen  
Donde    es  la  latitud  del  lugar  considerado,  que  para  el  caso  de  Leganés  es  de 
º19.40 . 


































El ángulo cenital ( z ) es el complementario a  la altura solar, es decir el formado por  la 






























El ángulo de salida y puesta del Sol  )( s es el ángulo con respecto a la dirección Sur para 
el que el Sol aparece y se pone. Los ángulos de salida y de puesta de Sol serán siempre 
iguales debido a la simetría con el eje Norte‐Sur. 
Para  calcular el ángulo de  salida  y puesta de  Sol es necesario  conocer  la declinación  y 
latitud: 




























































El ángulo de  inclinación del panel     es el ángulo que forma el panel con  la superficie 
horizontal. Esta inclinación se produce para maximizar la radiación captada por el panel y 




La orientación del panel     es el ángulo que forma  la perpendicular del colector con  la 
orientación sur, y al igual  
Para  recoger  la máxima cantidad de  radiación solar por unidad de superficie es preciso 
inclinar los paneles un cierto ángulo (β) para lograr una incidencia de la radiación lo más 
perpendicular  posible.  La  inclinación  óptima  es  igual  a  la  diferencia  entre  latitud  y 
declinación, y consecuentemente varía a lo largo del año. 
        (1.9)   
Además hay que tener en cuenta que en el hemisferio norte, cuando la latitud es mayor 







de  transparencia  atmosférica  (kT)  es  el  cociente  entre  la  radiación  sobre  la  superficie 
horizontal y  la radiación extraterrestre, y nos da una  idea de  la nubosidad, teniendo un 
valor mayor cuando esté solado y menor cuando esté nublado. 







        (1.10) 
 
La radiación solar extraterrestre (I) se puede calcular conociendo la posición (), el día del 
año  ( )  y  el  tiempo  solar  ( ).  Su  valor  instantáneo  es  igual  a  la  constante  solar 
corregida multiplicada por el coseno del ángulo de incidencia .  






















la  relación entre  la  radiación  sobre  la horizontal  y  sobre  la  superficie  inclinada para  la 












Conocidos  estos  parámetros,  calculamos  la  radiación  sobre  la  superficie  inclinada 
mediante  el  modelo  isotrópico  de  Lui‐Jordan,  según  el  cual  la  radiación  difusa 
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En  la  Figura 1.9  se observa  como  varía  la  radiación  captada  a  lo  largo del día por una 
superficie para diferentes ángulos de inclinación a partir de los datos de radiación del día 





Se  observa  la  elección  de  una  inclinación  adecuada  influye  de  forma  considerable  en  la 
radiación  interceptada.  En  la  Figura  1.10  se  muestra  la  variación  de  la  radiación  total 




























Radiación globlal sobre la superficie inclinada





















  20º  30º  40º 
Enero  74.64  81.53  86.56 
Febrero  83.87  89.05  92.28 
Marzo  152.0  157.2  158.8 
Abril  178.8  178.1  173.6 
Mayo  165.6  160.8  153.3 
Junio  182.5  175.1  164.1 
Julio  245.1  236.6  223.0 
Agosto  226.8  224.5  217.1 
Septiembre  174.0  178.3  178.5 
Octubre  120.3  127.4  131.6 
Noviembre  104.5  115.4  123.4 
Diciembre  82.0  82.7  83.16 





















Radiación sobre plano inclinado
























La  luz  solar  está  compuesta  por  fotones,  partículas  energéticas  que  poseen  distintas 
cantidades de energía, correspondientes a las diferentes longitudes de onda del espectro solar, 
cuando  los  fotones  inciden sobre  la célula  fotovoltaica, pueden ser  reflejados, absorbidos, o 
pasar a  través de ella. Únicamente  los  fotones absorbidos generan electricidad. Esto ocurre 
cuando el valor de  la energía del  fotón  supera el valor de  la energía que une el electrón al 
núcleo. A esta cantidad de energía se le llama banda prohibida o gap. De este modo, siempre 
que un  fotón posee mayor energía   que el gap, parte de  la energía del  fotón  se utiliza para 
liberar  al  electrón  del  núcleo  del  átomo  y  el  resto  se  transfiere  al  electrón  dotándolo  de 
energía cinética. Con esta nueva energía, el electrón es capaz de escapar de su posición normal 
asociada con un átomo para formar parte de una corriente de un circuito eléctrico. 










La  parte  que  juega  el  papel  más  importante  dentro  de  la  célula  solar  es  la  capa  de 
semiconductores, ya que es en ella donde se genera la corriente de electrones. Cuando la luz 






























Por  lo  tanto  la energía asociada a  los  fotones varía entre 0.4 y 5.8 eV, de modo que para el 





es  la  capacidad de  disminuir  su  resistividad  eléctrica  si  se  le  añade  impurezas o  elementos 




de valencia, y al sustituir a  los átomos de silicio utilizan cuatro para  llevar a cabo  los enlaces 
químicos con  los átomos adyacentes de silicio, mientras que el quinto estará expuesto a ser 
estimulado  por  una  fuente  externa  de  energía  térmica  y  separarse  del  átomo  de  fósforo, 
pasando a disfrutar de libertad de movimiento en el interior del retículo del cristal. Con el boro 
y el galio ocurre  lo  contrario, poseen  tres electrones de  valencia, por  lo que al  sustituir  los 














carga  libres poseen potencial negativo  y  el material  es  llamado  semiconductor de  “tipo n”. 






Así,  cuando  un  fotón  incide  sobre  el  semiconductor,  como  consecuencia  del  efecto 
fotoeléctrico, se rompen los enlaces químicos y se genera una corriente eléctrica, con un valor 
variable según  la  temperatura ambiente, que reconducirá el movimiento de electrones en  la 
dirección y sentido de la unión p‐n.  
La  célula  fotovoltaica  es  en  definitiva  esto,  un  semiconductor  con  dos  regiones  tratadas 
artificialmente que poseen concentraciones de electrones diferentes, es decir, una unión p‐n,  









baño de silicio  fundido, este  tipo de células son  las más utilizadas en  la  tecnología solar y  la 










de  silicio  amorfo  que  aparecen  debido  a  que  la  fabricación  de  células  solares  de  silicio 
cristalino sigue siendo muy alta,  la fabricación de este tipo de células es mucho más simple y 





















Una  célula  fotovoltaica  genera  un  voltaje  de  circuito  abierto  en  torno  a  los  0,6  V  y  una 
corriente de cortocircuito que depende del área de célula  (≈ 3 A para un área de 100 cm2). 
Debido  a  su  pequeña  potencia,  las  células  se  asocian  en  serie  y  en  paralelo  en módulos 


























- Corriente  de  cortocircuito  (Ic):  es  la máxima  intensidad  que  se  genera  en  el  panel 
cuando no está conectada ninguna carga y se cortocircuitan sus bornes. 
- Tensión  de  circuito  abierto  (Vca):  es  la  máxima  tensión  que  proporciona  el  panel 
cuando no hay  conectada ninguna  carga entre  los bornes del panel y dichos bornes 
están al aire. 
- Punto de máxima potencia  (Ip, Vp): es el punto para el cual  la potencia entregada es 
máxima, obteniéndose el mayor rendimiento posible del panel. 
- Factor  de  forma  (FF):  Es  la  relación  entre  la  potencia máxima  que  el  panel  puede 
entregar y el producto de la corriente de máxima potencia (Ip) y la tensión de máxima 
potencia  (Vp).  Este  parámetro  sirve  para  conocer  la  curva  característica  I‐V  de  los 
paneles. 
- Eficiencia  y  rendimiento  (η):  es  el  cociente  entre  la  potencia máxima  que  el  panel 





de  temperatura  ambiente  (temperatura  de  la  célula,  Tc  =  25ºC)  y  de  irradiación  (G  = 













que  la  corriente de  cortocircuito  varía  linealmente  con  la  irradiancia, mientras que el 
voltaje de circuito abierto se ve menos afectado siguiendo una dependencia logarítmica. 
































Tipo de módulo  T1  T2  b  ΔT 
Vidrio/Vidrio  25.0  8.2  ‐0.112  2.0 
Vidrio/Tedlar  19.6  11.6  ‐0.223  3.0 
Tabla 2.1. Parámetros del cálculo de la temperatura de la célula. 
En  las  siguientes  figuras  se  muestran  las  condiciones  de  temperatura  exterior  y 
velocidad media del viento para el año 2008 aportadas por La Planta Experimental de 
Energía Solar (CSIC) de Arganda del Rey (40º 17’ latitud Norte), a partir de las cuales se 








CAPÍTULO 2. ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA Características térmicas y eléctricas de 





Figura 2.11. Radiación diaria interceptada por un plano inclinado durante el año 2008. 
 
 
Figura 2.12. Temperatura media diaria de un panel inclinado 30º, orientación sur y a 40,31º Norte. 
 
Se observa que para un elevado número de días la temperatura de trabajo del panel 
supera los 25ºC, especialmente durante los días centrales, correspondientes a los meses 
de verano, donde se alcanzan las temperaturas máximas, que alcanzan hasta los 75ºC. 
El principal efecto del aumento de la temperatura de trabajo de una célula fotovoltaica, 
es una considerable reducción del voltaje de circuito abierto. La corriente de 
cortocircuito por el contrario experimenta un aumento, que en proporción, es mucho 
menor. El efecto global es que la potencia del panel disminuye al aumentar la 
temperatura de trabajo del mismo.  












Temperatura anual de la placa














































TkmVV         (2.4) 






 mes el  factor de  idealidad del diodo. Su valor varía entre 1 y 1,2 para  células de 
Silicio cristalino. 
 k  es la constante de Bolztman ( )/1038.1 23 KJk  . 






Estas expresiones  reproducen  los valores  característicos de  las  condiciones  reales  con 
bastante  precisión  (error  inferior  al  2%)  para  valores  de  irradiancia  superiores  a  200 







 *10 ln1 G
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En este apartado  se  calcula  la potencia producida por un panel de  la marca Kyocera, 



















la potencia producida  como  lo hay en  la  radiación  captada,  incluso  llega  a  superar  la 
potencia producida en marzo a la de julio en algunos momentos del día, esto es un claro 
ejemplo de  la  influencia de  la  temperatura de  trabajo de  la  célula. Con el  cálculo del 
rendimiento para cada día se observa este efecto con mayor claridad. 
Si  definimos  el  rendimiento  diario  de  la  placa  fotovoltaica  como  el  cociente  entre  la 












Día 29 de Julio
Día 16 de Marzo
Día 23 de Diciembre
Radiación interceptada




































suponiendo una  temperatura de  la placa constante a  lo  largo de  todo el año. El panel 



















Temperatura de la placa 25ºC
Temperatura de la placa 50ºC
Temperatura de la placa 75ºC












































































Evidentemente  estas  condiciones  no  son  reales,  pues  para  los  meses  de  invierno 
difícilmente la placa alcanza temperaturas de 50ºC y mucho menos de 75ºC.  
Una  comparación  más  realista  se  realiza  a  continuación,  donde  se  compara  la 
producción para  la  temperatura  real de  la placa,  según  las  condiciones  climatológicas 





















Temperatura real de la placa
Temperatura de la placa de 25ºC









































la  misma,  esto  se  debe  a  que  durante  estos  meses  la  temperatura  de  la  placa 
difícilmente  alcanza  temperaturas  elevadas, debido  a  las menores  radiaciones  y  a  las 
condiciones climatológicas que estos meses sufren.  
Entonces, si  lográsemos mantener una  temperatura de  trabajo constante de 25ºC a  lo 
largo  de  todo  el  año  se  aumentaría  la  producción  energética  de  forma  considerable, 
especialmente durante  los meses de verano, donde se alcanzan aumentos de hasta el 





su utilización y aprovechamiento, y dependiendo de  las condiciones de  la  instalación se hará 
de una manera o de otra. Hay dos tipos de sistemas fotovoltaicos,  los sistemas aislados y  los 
conectados a red. 
Los  sistemas  aislados  son  sistemas  diseñados  para  abastecer  energéticamente  viviendas 









- Sistema  de  captación.  Está  formado  básicamente  por  los  módulos  fotovoltaicos,  que 
captan la energía solar para convertirla en energía eléctrica generada en corriente continua. 




la  energía  eléctrica  generada  en  exceso,  y  la  que  genere  el  defecto  de  energía  que  la 
instalación fotovoltaica no sea capaz de producir. 
















- La  corriente  continua,  que  suministra  el  generador  solar  fotovoltaico,  pasa  por  las 
protecciones eléctricas hasta el inversor. El control del inversor se encuentra conectado 
al generador solar y a la red.  
- El  inversor fotovoltaico de conexión a  la red es el encargado de proporcionar corriente 
alterna senoidal, a partir de la energía en corriente continua entregada por los módulos 





- La  energía  eléctrica  inyectada  por  la  instalación  fotovoltaica  es  registrada  por  un 
contador independiente. 
- El  funcionamiento  del  sistema  solar  se  realiza  de  forma  completamente  automática, 
tanto para su puesta en marcha como para su parada.  
- Al amanecer,  los dispositivos de control del sistema miden  la potencia disponible en el 













A parte de las pérdidas por el aumento de la temperatura calculadas anteriormente, se 
deben tener en cuenta otras pérdidas para la estimación de la energía eléctrica conectada a 
la red. 
-  Pérdidas por no cumplimiento de la potencia nominal. Los módulos FV obtenidos 
de un proceso de fabricación industrial no son todos idénticos, sino que su potencia 
nominal referida a las condiciones estándar de medida, STC, presenta una determinada 
dispersión. En general los fabricantes garantizan que la potencia de un módulo FV de 
potencia nominal, P*, está dentro de una banda que oscila entre P*±3%, P*±5% o 
P*±10%. Lamentablemente en algunas ocasiones suele acontecer que la potencia de cada 
uno de los módulos FV se sitúa dentro de la banda inferior de potencias garantizadas por 
el fabricante. Esto es, la potencia real suministrada por el fabricante, entendida como la 
suma de las potencias de cada uno de los módulos que componen el generador FV, de una 
instalación de 1kWp nominal cuyo fabricante garantice el ±10% debería ser cualquier 
valor entre 0.9 kWp y 1.1 kWp. Sin embargo, en general, se sitúa entre 0.9 kWp y 1 kWp. 
-  Pérdidas de “mismatch” o de conexionado. Son pérdidas energéticas originadas 
por la conexión de módulos fotovoltaicos de potencias ligeramente diferentes para formar 
un generador fotovoltaico. Esto tiene su origen en que si conectamos dos módulos en 
serie con diferentes corrientes, el módulo de menor corriente limitará la corriente de la 
serie. De modo semejante ocurre para la tensión de la conexión de módulos en paralelo. 
Resultando que la potencia de un generador FV es inferior (o en un caso ideal, igual) a la 
suma de las potencias de cada uno de los módulos FV que lo componen. Las pérdidas de 
mismatch se pueden reducir mediante una instalación ordenada en potencias (o en 
corrientes en el punto de máxima potencia) de los módulos FV, así como la utilización de 






-  Pérdidas por polvo y suciedad. Tienen su origen en la disminución de la potencia 
de un generador FV por la deposición de polvo y suciedad en la superficie de los módulos 
FV. Cabría destacar dos aspectos, por un lado la presencia de una suciedad uniforme da 
lugar a una disminución de la corriente y tensión entregada por el generador FV y por 
otro lado la presencia de suciedades localizadas (como puede ser el caso de excrementos 
de aves) da lugar a un aumento de las pérdidas de “mismatch” y a las pérdidas por 
formación de puntos calientes. 
-  Pérdidas angulares y espectrales. La potencia nominal de un módulo FV suele 
estar referida a unas condiciones estándar de medida, STC, que, además de 1000 W/m² de 
irradiancia y 25ºC de temperatura de célula, implican una incidencia normal y un espectro 
estándar AM1.5G. No obstante en la operación habitual de un módulo FV ni la incidencia 
de la radiación es normal, ni el espectro es estándar durante todo el tiempo de operación. 
El que la radiación solar incida sobre la superficie de un módulo FV con un ángulo 
diferente de 0º implica unas pérdidas adicionales (mayores pérdidas a mayores ángulos de 
incidencia). Las pérdidas angulares se incrementan con el grado de suciedad. Por otro 
lado los dispositivos fotovoltaicos son espectralmente selectivos. Esto es, la corriente 
generada es diferente para cada longitud de onda del espectro solar de la radiación 
incidente (respuesta espectral). La variación del espectro solar en cada momento respecto 
del espectro normalizado puede afectar la respuesta de las 4 células FV dando lugar a 
ganancias o pérdidas energéticas.  
-  Pérdidas por caídas óhmicas en el cableado. Tanto en la parte DC como en la 
parte AC (desde la salida de los inversores hasta los contadores de energía) de la 
instalación se producen unas pérdidas energéticas originadas por las caídas de tensión 
cuando una determinada corriente circula por un conductor de un material y sección 
determinados. Estas pérdidas se minimizan dimensionando adecuadamente la sección de 
los conductores en función de la corriente que por ellos circula. 
-  Pérdidas por rendimiento AC/DC del inversor. El inversor fotovoltaico se puede 
caracterizar por la curva de rendimiento en función de la potencia de operación. Es 
importante seleccionar un inversor de alto rendimiento en condiciones nominales de 
operación y también es importante una selección adecuada de la potencia del inversor en 
función de la potencia del generador FV (p.e. la utilización de un inversor de una potencia 
excesiva en función de la potencia del generador FV dará lugar a que el sistema opera una 
gran parte del tiempo en valores de rendimiento muy bajos, con las consecuentes pérdidas 
de generación).  
-  Pérdidas por rendimiento de seguimiento del punto de máxima potencia del 
generador FV. El inversor fotovoltaico de conexión a red opera directamente conectado 
al generador FV y tiene un dispositivo electrónico de seguimiento del punto de máxima 
potencia del generador FV (éste punto de máxima potencia cambia con la irradiancia y la 
temperatura) cuyos algoritmos de control pueden variar entre diferentes modelos y 
fabricantes. Se puede caracterizar al inversor por una curva de rendimiento de 
seguimiento del punto de máxima potencia definida como el cociente entre la energía que 
el inversor es capaz de extraer del generador FV y la energía que se extraería en un 
seguimiento ideal. Un problema adicional puede surgir cuando hay sombras sobre el 
generador FV. En este caso puede haber escalones en la curva IV y el inversor operar en 






-  Pérdidas por sombreado del generador FV. Los sistemas FV de conexión a red se 
suelen instalar en entornos urbanos en los que en muchas ocasiones es inevitable la 
presencia de sombras en determinadas horas del día sobre el generador FV que conducen 
a unas determinadas pérdidas energéticas causadas en primer lugar por la disminución de 
captación de irradiación solar y por los posibles efectos de “mismatch” a las que puedan 
dar lugar. También pueden producirse sombras importantes de unos campos fotovoltaicos 
sobre otros. 
Además de las pérdidas consideradas anteriormente puede haber otras específicas para 
cada instalación, como pueden ser: los tiempos de paradas del inversor por 
mantenimiento, averías o mal funcionamiento, los efectos de la disminución del 
rendimiento de los módulos FV a bajas irradiancias, etc... 
En la Figura 2.15 se representa el gráfico dado por La Asociación de la Industria 





Los datos  aportados por este  gráfico  son orientativos, pues pueden  sufrir  variaciones 
debido  a  que  cada  instalación  está  sujeta  a  unas  condiciones  determinadas.  Así  por 
ejemplo las pérdidas para el aumento de temperatura en las células se estiman en el 6,5 
%, sin embargo, como se ha calculado anteriormente, para una  instalación en Leganés, 













Se define  como el  cociente entre  la  irradiación  solar  incidente  sobre el  generador  a  lo 






Y ,           (2.7) 
- Productividad del generador FV o Array Yield (Ya): 
Se  define  como  la  energía  producida  por  el  generador  fotovoltaico  en  un  periodo  de 








,           (2.8) 
- Productividad final del sistema o Final Yield (Yf): 








,           (2.9) 
- Factor de rendimiento total o Performance Ratio (PR): 
Un  valor  que  se  emplea  de  forma  generalizada  para  medir  el  rendimiento  de  las 
instalaciones fotovoltaicas independientemente de la insolación que reciben. Es un factor 
adimensional que considera el efecto de todas  las pérdidas energéticas de  la  instalación, 




El  Performance  Ratio  (PR)  se  puede  definir  como  el  cociente  de  la  energía  entregada 












         (2.10) 











PR              (2.11) 
Se puede definir también como el cociente entre la diferencia total del sistema, entendida 
como  la  energía  disponible  a  la  salida  del  inversor  entre  la  energía  incidente  en  la 
superficie  del  generador,  y  la  eficiencia  nominal  de  los  módulos  fotovoltaicos, 
proporcionada por los fabricantes. 
Según  la Asociación de  la Industria Fotovoltaica (ASIF) el PR suele ser del orden del 70%. 
Análisis  realizados  por  la  Agencia  Internacional  de  la  Energía  (IEA)  sobre  un  número 
































potencia  de  salida  es  de  1.0  kWac.  Este  inversor  es  el  más  eficiente  que  cumple  con  la 















































Las  células  están  encapsuladas  en  un  cristal  de  alta  transmisión  lumínica  y  capas  de  EVA 
(etileno‐vinilo‐acetato).  La  capa  posterior  es  un  compuesto  de  Tedlar  (Polyvinyl  Fluoride 
Polyester‐Polyvinyl Fluoride) que asegura la máxima protección a las agresiones ambientales y 
optimiza el correcto funcionamiento eléctrico y térmico. 











La orientación e  inclinación óptima  son aquellas que hagan que  la  radiación  incida  lo 
más perpendicular posible al panel. 
Los  paneles  fijos  deben  orientarse  en  dirección  sur,  en muchos  edificios  esto  no  es 
posible por su propia orientación, sin embargo en este caso no tenemos ningún tipo de 
restricción por los que los paneles están orientados en dirección sur. 













horizontal, entre  las proyecciones horizontales de  los paneles  sobre  la  superficie. Esta 
distancia se obtiene mediante la siguiente expresión: 
)º61( latitudtg











Por  lo  tanto  la  distancia  d  que  debe  existir  entre  los  paneles  es  de  1.7272 m  como 
mínimo.  
La superficie total de la instalación se calcula: 
















Para conseguir el mejor rendimiento de  la  instalación, el sistema de control de  los  inversores 
trabaja detectando continuamente el punto de máxima potencia  (MPPT) de  la característica 
















El  generador  fotovoltaico  necesita  un  contador  ubicado  entre  el  inversor  y  la  red  para 





de  tensión  y  corriente  que  se  tiene  a  la  salida  el  generador  teniendo  en  cuenta  tanto  el 
funcionamiento normal de los paneles solares a la hora de entregar la máxima potencia como 




Uno  de  los  puntos  a  considerar  a  la  hora  de  la  elección  del  inversor  será  que  esté 
equipado con un dispositivo electrónico de seguimiento del punto de máxima potencia 
de  los paneles para así obtener  la máxima eficiencia energética del generador, por  lo 
tanto se considerará que en condiciones normales de  funcionamiento, se entregará  la 
máxima potencia a una tensión dada en la hoja de características. 
La  tensión  normal  de  funcionamiento  o  tensión  de máxima  potencia  del  generador 




VVVNV mmpsgenmmp 4083412,          (3.3) 
Y  la corriente que suministra el generador  fotovoltaico cuando proporciona  la máxima 
potencia vendrá dada al multiplicar  la corriente de punto de máxima potencia (Impp) de 
cada panel por el número de paneles en paralelo o ramales. 











Hay que garantizar que para  cualquier  condición  climática, el  rango de  tensiones a  la 
salida del generador fotovoltaico debe estar dentro del rango de tensiones admisibles a 
la entrada del  inversor. En este  sentido hay que  tener en cuenta que  la  tensión  (y en 
menor  medida  la  corriente)  a  la  salida  del  generador  fotovoltaico  varía  con  la 
temperatura. 
Para la estimación de los valores máximos y mínimos de la corriente y de la tensión a la 
entrada del  inversor  se  consideran  las  condiciones máximas y mínimas de  radiación y 
temperatura de  trabajo. Para una  temperatura de  la  célula en  inverno de  ‐3ºC  y una 



















 mes el  factor de  idealidad del diodo. Su valor varía entre 1 y 1,2 para  células de 
Silicio cristalino. 
 k  es la constante de Bolztman ( )/1038.1 23 KJk  . 
 q  es la carga del electrón ( )10602.1 19 Cq  . 
 
Para  las condiciones de  invierno  (Tp =  ‐3ºC, G = 100 W/m2) se producen  las siguientes 
variaciones  de  la  corriente  de  cortocircuito  y  la  tensión  de  circuito  abierto  del  panel 
fotovoltaico: 
AI invc 272.0,   
VV invca 496.47,   
Y para el verano (Tp = 75ºC, G = 1250 W/m2): 
AI verc 886.3,   








Las  corrientes  de  cortocircuito  y  las  tensiones  de  circuito  abierto  a  la  salida  del 
generador son: 
ANII pinvcgeninvc 543.0,,,   
VNVV sinvcageninvca 974.284,,,   
ANII pvercgenverc 772.7,,,   
VNVV svercageninvca 588.212,,,   






















































En  este  primer  apartado  se  estudiará  la  eficiencia  energética  y  la  producción  de  energía 
eléctrica a la salida del generador. 
Estos cálculos se realizan en base a  los datos meteorológicos proporcionados por el  Instituto 
Eduardo Torroja  (CSIC),  los  cuales nos proporcionan  información de  la  velocidad del  viento, 
temperatura ambiente y radiaciones sobre la superficie tomados cada diez minutos durante el 














































Calculamos  la  producción  energética  a  la  salida  del  generador  en  función  de  la  radiación 
recibida  y  de  la  temperatura  de  trabajo  del  panel.  El  cálculo  de  la  potencia  lo  realizamos 
mediante la siguiente expresión: 








































































































































La  instalación de 12 paneles  fotovoltaicos, de 35 m2 de superficie,   produce durante el 
año  2008,  una  potencia  eléctrica  de  1972.24  kWh,  de  los  cuales  1685.19  kWh  son 


















fotovoltaicas  como  absorbedor,  que  son  las  encargadas  de  producir  la  energía  eléctrica. 



























mayor emitida por  la  lámina  fotovoltaica, producida debido al aumento de  su  temperatura, 
salga al exterior. Creando así el llamado efecto invernadero. Además minimiza las pérdidas por 
convección con el aire exterior. 
Mientras  que  un  colector  térmico  tiene  como  absorbedor  una  placa  plana  de  cobre,  
normalmente  cubierta  por  una  superficie  selectiva,  para  que  tenga  una  alta  capacidad  de 


















Tanto  el  sistema  fotovoltaico  como  el  térmico  necesitan  de  otros  elementos  para  el 
aprovechamiento de ambas energías.  







Figura 4.3. Subsistemas del combi-panel. 
 
Las ventajas que ofrece este panel  solar  frente paneles  solares  térmicos y  fotovoltaicos por 
separado, serán estudiadas y analizadas en este proyecto.   La principal ventaja que pretende 
este dispositivo es el aumento de la eficiencia energética  de los paneles solares fotovoltaicos, 
gracias  a  la  refrigeración  que  produce  el  fluido  térmico  que  reduce  la  temperatura  de 
operación de la célula y que como se ha estudiado en capítulos anteriores, hace que aumente 






En  este  apartado  se  pretende  identificar  los  mercados  prometedores  para  el  panel  solar 


































un  rápido crecimiento, y ya han alcanzado un considerable  tamaño. De  la misma manera el 
panel  fotovoltaico‐térmico podría experimentar el mismo crecimiento, dado que el potencial 
técnico  es  elevado,  especialmente  en  el mercado  doméstico. Dada  la  amplia  aplicación  del 
PVT, que no sólo puede ser adecuado para calentar agua caliente sanitaria, sino que también 
puede usarse por ejemplo en oficinas  (PV ventilados que precalientan el aire de ventilación 
durante  el  invierno  y  proporcionan  fuerza motriz  para  la  ventilación),  el mercado  del  PVT 
podría incluso superar al de los colectores térmicos. 
Sin  embargo,  el  presente  mercado  del  PVT  es  muy  pequeño  y  presenta  poco  modelos 
estandarizados.  Tres  fabricantes  de  PVT  de  aire  existen,  pero,  aparte  de  las  viviendas  con 
sistemas aislados, el número de colectores PVT de aire instalados es muy pequeño. Respecto a 
los colectores PVT de líquido, solo existen dos fabricantes para PVT sin cubierta, aunque varios 
fabricantes  han  intentado  comercializar  el  PVT  con  cubierta,  es  un  dispositivo  demasiado 
reciente  como  para  que  lo  haga.  Y  finalmente  tres  compañías  suministran  PVT  con 
concentradores (apartado 4.4). 




El desarrollo del  PVT  comenzó durante  los  años  70,  con  el objetivo principal de mejorar  el 




Sistemas  fotovoltaicos  refrigerados  con  aire  han  sido  los  principalmente  enfocados  a  este 




por  lo  que  se  vio  en  la  necesidad  de  refrigerarlas. Usando  una  refrigeración  activa  el  calor 
puede ser utilizado también. 














Como  se  ha  comentado  el módulo  PVT  utiliza  un  PV  como  absorbedor  y  genera  así  tanto 




Varias  aplicaciones  son  posibles  para  la  utilización  de  la  energía  térmica,  tales  como 
























Cada  nivel  de  almacenamiento  requerido  trae  sus  propias  técnicas  y  problemas.  La 
aplicación  directa  del  calor  solar  puede  requerir  un  buen  control  del  flujo,  para  ser 
capaces de adaptarse a las variaciones en la radiación. Por otro lado, el almacenamiento 
estacional  puede  requerir  técnicas  como  la  aplicación  de  una  bomba  de  calor  y 
almacenamiento de tierra o (en el futuro) de almacenamiento termoquímico. 
Similarmente,  cada  nivel  de  temperatura  trae  sus  propias  técnicas  y  problemas 
relacionados con la mejora del aislamiento del módulo PVT y los problemas asociados de 
temperatura de estancamiento y  la  confiabilidad  crecientes. Hay que  tener en  cuenta 
que el PVT no es  (aún) muy adecuado para  la gama de  temperatura alta, debido a  las 















Los  colectores  PVT  pueden  tener  una  cubierta  de  cristal  sobre  el  absorbedor  para 
reducir las pérdidas térmicas.  
Los colectores con cubierta tienen menores pérdidas térmicas, especialmente los de alta 
temperatura  de  fluido.  Para  las  aplicaciones que  requieran media  y  alta  temperatura 
este tipo de colectores poseen un mayor rendimiento térmico anual. 
Sin  embargo  ciertos  tipos  de  colectores  con  cubierta  pueden  alcanzar  altas 
temperaturas  produciendo  estancamiento,  provocando  un  deterioro  de  los 
componentes.  Los  diodos  de  baypass  sufren  sobrecalentamientos  debido  al  excesivo 
aislamiento. Y las altas temperaturas reducen el rendimiento eléctrico. 
En el debate de si el colector debe ser cubierto o no, es importante encontrar un buen 










ha  mostrado  anteriormente.    Aunque  esta  relación  no  es  del  todo  exclusiva.  En  la 





Colector  líquido  con  cubierta,  colector  de  aire  con 









Si hay demanda  solo en  verano,  colector de  líquido  sin 
cubierta. Si  también hay demanda en  invierno, colector 




Si  hay  demanda  solo  en  verano  o  alta  irradiación  en 
invierno,  colector  de  aire  sin  cubierta.  Si  también  hay 
demanda  en  invierno  con  baja  irradiación,  colector  de 























Los  colectores  PVT  son  desarrollados  partiendo  de  la  base  de  existentes  colectores 
térmicos, a  los que se  les equipa con unas  láminas fotovoltaicas sobre  la superficie del 
absorbedor.  Se puede  considerar que el  coste del  sistema PVT es  similar  al  coste del 
sistema del colector solar térmico más el coste de las láminas fotovoltaicas (incluyendo 








En  cuanto  al  absorbedor del panel PVT debe  tener propiedades especiales,  ya que  la 
resistencia  térmica  entre  la  lámina  fotovoltaica  y  el  fluido  del  colector  debe  ser  lo 














La mayoría  de  estos  paneles  se  han  desarrollado  basándose  en  colectores  solares  térmicos 
comercializados, que han  sido modificados  incluyendo  láminas  fotovoltaicas en  la  superficie 



















































           (5.1.2) 
Donde Igl es la radiación global incidente por unidad de área [W/m2]. 








·           (5.1.3) 
Entonces el rendimiento total de panel PVT será la suma de estos dos anteriores. 






























La  potencia  eléctrica  de  un  panel  híbrido  es  la  potencia  que  produce  las  láminas 
fotovoltaicas en forma de corriente continua. En función de la radiación interceptada y al 
igual que un panel fotovoltaico la potencia producida será igual a:[3] 



























se necesita conocer  la  resistencia  térmica de  los encapsulantes del módulo  fotovoltaico 
(Figura 3.5)  y del  adhesivo que  los une.  Los encapsulantes de  las  láminas  fotovoltaicas 
suelen ser de EVA (Etileno, Vinilo, Acetato) y Tedlar (Figura 5.2).   
 
































TTq  )(             (5.2.4) 














pumgl qqpIA             (5.2.6) 
Igl es la radiación global suma de la radiación directa más la difusa [W/m2]. 
Y considerando que el panel es un intercambiador de calor con la atmósfera que tiene un 
coeficiente global de transferencia de calor, Upvt  [W/m2ºC], que  incluye  la transferrencia 
de calor por radiación y convección [Duffie and Beckman (1980)], las pérdidas equivalen al 
producto  del  área  por  el  Upvt  y  por  la  diferencia  de  temperaturas  entre  la  lámina 
fotovoltaica y el ambiente, quedando una expresión de la suma del calor útil y la potencia 
eléctrica producida con la siguiente forma: 







































































































































































































































Se  observa  un  aumento  del  rendimiento  térmico  del  panel  cuando  no  produce  energía 
fotovoltaica,  ya  que  la  radiación  empleada  para  la  producción  de  esa  energía  es 
transformada en calor para calentar el fluido térmico. 
Los datos de  la  figura 5.1  son obtenidos de  forma experimental durante  las condiciones 
más óptimas, es decir, con una posición  inclinada, orientación al sur, y durante  las horas 
centrales, que es cuando la radiación es casi constante, para minimizar el efecto del calor 
almacenado  por  los  componentes  del  panel.  Si  la  radiación  fuera  en  aumento,  los 
componentes  del  panel  absorberían  calor  para  alcanzar  la  temperatura  de  trabajo, 
interfiriendo en la medida de UPVT. Además se realizan con el aire que lo rodea en reposo, 
para evitar las pérdidas por efecto del viento. 




Por  lo tanto en  la ecuación  (5.2.8),  igualando el calor útil y  la potencia eléctrica a cero y 
despejando  la  radiación  solar,  Igl,  se  obtiene  el  umbral  de  radiación  que  es  necesario 
interceptar  para  compensar  las  pérdidas  por  transferencia  de  calor  en  condiciones 







q             (5.2.10) 
 
5.2.5. Pérdidas de calor por efectos del viento 
Cuando el panel está expuesto al viento  se produce una  trasferencia adicional de  calor 
desde el panel al ambiente, que es necesario valorar y que no se  tiene en cuenta en  la 
curva  de  normalización,  ya  que  ésta  solo  considera  la  transferencia  de  calor  por 
convección natural. 
El cálculo de esta pérdida de calor viene dado por: [9] 






























































































Los  componentes  del  panel  absorben  cierta  cantidad  de  calor  cuando  llegan  a  su 
temperatura  de  trabajo,  una  temperatura  que  variará  durante  el  funcionamiento  del 
panel. 
El  calor  almacenado por  el panel híbrido  se obtiene  sumando el  calor  almacenado por 
cada uno de sus componentes. 
















Durante  la  noche    los  componentes  de  la  instalación  solar  que  se  encuentran  en  el 
exterior se enfrían hasta alcanzar la temperatura ambiente. Cuando la temperatura de la 





Para  determina  la  densidad  de  la  capa  de  escarcha  se  usará  la  siguiente  ecuación, 
recomendada por Hayashi et al, 1977. 


































fluido  que  circula  por  un  tubo  hasta  el  aire  exterior  se  obtiene mediante  la  ecuación 
(5.3.1). [9] 


































































El  primer  término  del  denominador  es  la  resistencia  térmica  por  metro  de  tubería 











































































El  calor acumulado por  las  tuberías para alcanzar  la  temperatura de  trabajo  se obtiene 























de  vista energético  interesa que  sus pérdidas de  calor  sean mínimas. El  calor  transferido al 
ambiente se obtiene aplicando la siguiente ecuación. 
 





















































Figura 6.2. Diseño del panel fotovoltaico-térmico. 
 

















Di  Diámetro interior del tubo 0.008 m  
D  Diámetro del tubo  0.010 m  
W  Distancia entre tubos  0.095 m  
δabs  Espesor del absorbedor  0.20 mm  















Símbolo  Descripción Valor Observaciones 
Isc  Corriente de cortocircuito 3.06 A  
Voc  Tensión de circuito abierto 43.2 V  


































































Figura 6.3. Disposición de las células fotovoltaicas. 
 
 
Figura 6.4. Disposición de los componentes fotovoltaicos. 
 
Para  asegurar  una  buena  transferencia  de  calor  entre  las  láminas  fotovoltaicas  y  la  placa 
absorbedora,  se  usa  un  adhesivo,  que  contiene  óxido  de  alumnio,  para  unir  ambos 
componentes. El espesor de  la capa adhesiva se estima en 50 µm, y tiene una conductividad 
térmica de 0.85 W∙m‐1∙K‐1. 
















Las curvas del  rendimiento  térmico,  tanto del colector  individual AGPO ZEN, como del panel 
PVT con  y sin producción de electricidad se muestran en la figura 6.6. 
 









para el colector (*), para el combi-panel con producción de electricidad (+)  
y para el combi-panel sin producción de electicidad (o). 
 




















2/7.4·      (6.2) 
85.0)·( coRF      (6.3) 
 Para el panel híbrido sin producción de energía eléctrica. 
KmWUF PVTR
2/3.5·    (6.4) 
6.0)·( PVTRF     (6.5) 
 Para el panel híbrido con producción de energía eléctrica. 
KmWUF PVTR
2/3.5·    (6.6) 















formulación expuesta en el capítulo 5 y a partir de  los datos climatológicos  recogidos por  la 
Planta Experimental de Energía Solar del Instituto Eduardo Torroja en Arganda del Rey durante 
el año 2008, y de las características térmicas y fotovoltaicas del panel. 
La  instalación  consta,  además  de  los  paneles  solares  fotovoltaico‐térmicos,  de  otros 
componentes necesarios para el aprovechamiento de  la energía térmica y eléctrica que estos 
paneles producen. 
La parte  fotovoltaica de  la  instalación,  al  igual que  la  instalación  fotovoltaica descrita  en  el 
capítulo 3, está  integrada por un  inversor marca FRONIUS 120‐300 de 1.0 kWac, descrito en 
dicho capítulo. 
En  cuanto  a  la  parte  térmica,  la  instalación  necesita  los  componentes  necesarios  para 
transportar  y  almacenar  el  calor  para  su  posterior  uso.  Estos  componentes  son  un 
intercambiador de calor, un tanque de almacenamiento, dos bombas de circulación, una para 




























La parte  térmica  de  la  instalación  consta de  un  circuito  primario que  está  formado por  los 





































supone mayor  rendimiento ya que se necesitará más calor para  llegar a  la  temperatura 
máxima de almacenamiento. Normalmente  se eligen  relaciones entre 60 y 100  l/m3. La 
instalación se ha simulado para una relación de 80 l/m3. 




















































El  análisis  de  la  Figura  7.8  es  importante  para  entender  el  funcionamiento  de  la 
instalación.  
En el momento en el que los paneles comienzan a recibir radiación se pone en marcha la 






se  cede  al  tanque  de  almacenamiento  es  extraída  como  calor  útil,  considerando    las 
pérdidas  térmicas que se producen en el  tanque. De ahí que  la  temperatura del  tanque 
permanezca siempre constante. La temperatura de consumo para la que ha sido simulada 
esta instalación es de 40 ºC. 
Cuando  la  temperatura  de  salida  del  panel  es  inferior  a  la  temperatura  del  tanque  la 






















como  ya  se  ha  explicado  es  también  en  esos  momentos  cuando  mayores  pérdidas 
eléctricas hay, como se muestra en la Figura 7.10. 
En  la siguiente  figura se  representa un desglose de  las pérdidas energéticas de  la parte 



























































encuentra  el  tanque de  almacenamiento  se  activa  la bomba de  circulación del  circuito 
secundario, es entonces cuando es transportado el calor desde el intercambiador hasta el 
acumulador. La simulación ha sido realizada de manera que en todo momento la energía 
térmica  que  se  cede  al  tanque  de  almacenamiento  es  extraída  como  calor  útil, 
considerando    las  pérdidas  térmicas  que  se  producen  en  el  tanque.  De  ahí  que  la 

























como  ya  se  ha  explicado  es  también  en  esos  momentos  cuando  mayores  pérdidas 
eléctricas hay, como se muestra en la Figura 7.16. 
En  la siguiente  figura se  representa un desglose de  las pérdidas energéticas de  la parte 












































































Debido  a  los  bajos  valores  de  temperatura  que  alcanza  el  panel  durante  este  día,  las 

























La  instalación de paneles  fotovoltaico‐térmico durante el día 30 de Noviembre  tiene un 
alto rendimiento eléctrico, del 10.1%, debido a las bajas temperaturas a las que opera. El 



















































tanque  de  almacenamiento  se  activa  la  bomba  de  circulación  del  circuito  secundario, 
como este día la radiación es muy baja esto no ocurre hasta las 11:30 h. 
Cuando  la  temperatura  de  salida  del  panel  es  inferior  a  la  temperatura  del  tanque  la 













debido a  las bajas  temperaturas de  trabajo  las pérdidas por este efecto  son pequeñas, 
como se muestra en la Figura 7.28. 
En  la siguiente  figura se  representa un desglose de  las pérdidas energéticas de  la parte 









































































































































En  la Figura 7.34 se observa un mayor rendimiento térmico de  la  instalación durante  los 
meses de verano, ya que durante muchos días de invierno el calor aportado al tanque de 
alimentación  es  muy  bajo,  prácticamente  nulo  (Anexo  3),  pues  no  se  alcanzan 
temperaturas lo suficientemente elevadas en el panel. 
El  rendimiento  eléctrico  de  la  instalación, mostrado  en  la  Figura  7.35, muestra  el  caso 

















La  instalación de 12 paneles PVT, de 36 m2 de  superficie, proporciona un  calor útil de 
4.72MWh anuales para uso doméstico con un rendimiento térmico del 23.78 %, e inyecta 









CAPÍTULO 8. COMPARATIVA  DE  LA  PRODUCCIÓN  ELÉCTRICA  DE  LA 
INSTALACIÓN  FOTOVOLTAICA  Y  LA  INTALACIÓN  FOTOVOLTAICO‐
TÉRMICA. 










A partir de  las  condiciones ambientales expuestas en el apartado 7.3.1  se obtienen  las 












Se  puede  apreciar  la  clara  reducción  de  la  temperatura  durante  las  horas  de máxima 
radiación,  lo  que  se  transfoma  en  un  aumento  de  la  producción  eléctrica  significativo 
durante esas horas.  































A partir de  las  condiciones ambientales expuestas en el apartado 7.3.2  se obtienen  las 






Se  puede  apreciar  la  clara  reducción  de  la  temperatura  durante  las  horas  de máxima 
radiación,  lo  que  se  transfoma  en  un  aumento  de  la  producción  eléctrica  significativo 
durante esas horas.  























Durante  las horas de máxima  radiación del día 25 de Abril  se produce un  aumento de 




A partir de  las  condiciones ambientales expuestas en el apartado 7.3.3  se obtienen  las 











































La producción de energía eléctrica es  ligeramente mayor para  los paneles  fotovoltaicos 






A partir de  las  condiciones ambientales expuestas en el apartado 7.3.4  se obtienen  las 
































Durante el 4 de Enero  la producción de energía eléctrica de  la  instalación  fotovoltaica‐
térmica es  inferior a  la producción eléctrica de  la  instalación fotovoltaica. Esto se debe a 
que  los días de  invierno despejados, el efecto del fluido térmico que circula por el panel 























Esta  variación  anual de  la  temperatura  se  transforma  en una mayor producción de  energía 
















La  Figura  8.11  muestra  que  durante  los  meses  de  Abril,  Mayo,  Junio,  Julio,  Agosto  y 































el  efecto  es  el  contrario,  la  producción  eléctrica  disminuye  respecto  de  la  instalación 
fotovoltaica.  Sin  embargo,  en  la  Figura  8.12,  se  observa  que  las  diferencias  entre  ambas 
instalaciones son mayor para los meses de verano que durante el invierno, lo que genera que 
la instalación PVT tenga un balance positivo, como se muestra en la siguiente tabla 





















1856,1827  149.55  152.78  8.47 %  8.66 % 
 









La  primera,  que  el  panel  solar  fotovoltaico‐térmico  analizado  en  este  proyecto  aumenta  el 
rendimiento  de  las  células  fotovoltaicas  en  condiciones  de  temperatura  exterior  elevada. 
Llegando a aumentar su producción hasta un 15 % en ciertos momentos del día y hasta un 5 % 
la producción diaria. 




las  pérdidas  térmicas  para  aprovechar  al  máximo  la  energía  térmica,  provoca  que  la 
temperatura de trabajo de sus células sea superior a  la de un paneles  fotovoltaico estándar. 
Por esto,  la  instalación de paneles  fotovoltaico‐térmicos aumenta un 2,5 %  la producción de 
energía eléctrica anual de la instalación fotovoltaica. 




verano,  momento  en  el  que  las  temperaturas  de  las  células  son  máximas,  mientras  que 
durante  los mese  de  invierno  difícilmente  se  consigue  alcanzar  los  40ºC  y  se  producen  un 
aporte de energía térmica muy bajo. 
Otras  de  las  ventajas  de  la  utilización  de  este  tipo  de  paneles,  aparte  del  aumento  del 
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1  1502,112142 154,690356  154,6903559 4,19E‐12  2,79E‐15  0,102981896
2  677,0099267 69,7197656  69,71976562 5,16E‐12  7,62E‐15  0,102981896
3  1000,080865 102,990223  102,9902233 4,22E‐12  4,22E‐15  0,102981896
4  2908,039358 297,955815  287,8514347 71,04230911  2,44E‐02  0,098984711
5  1382,993883 142,396301  142,4233317 5,15E‐12  3,72E‐15  0,102981896
6  1127,391638 116,100928  115,9941153 5,01E‐12  4,44E‐15  0,102887152
7  829,207012 85,39331  85,39330997 4,95E‐12  5,97E‐15  0,102981896
8  1926,117758 197,87299  193,609465 5,12E‐12  2,66E‐15  0,100517979
9  1146,051532 118,022559  117,9005533 4,29E‐12  3,75E‐15  0,102875438
10  845,4079854 87,0528814  87,06171692 3,74E‐12  4,42E‐15  0,102981896
11  636,3811546 65,5357376  65,53573764 4,87E‐12  7,65E‐15  0,102981896
12  2710,361255 277,852877  270,244569 54,5103019  2,01E‐02  0,099707952
13  3059,813353 313,624068  305,3749222 60,95245222  1,99E‐02  0,099801814
14  2100,046712 215,503006  213,7876009 3,84E‐12  1,83E‐15  0,101801355
15  483,3666336 49,7780122  49,77801222 4,76E‐12  9,84E‐15  0,102981896
16  2003,924297 205,541827  205,9619572 4,78E‐12  2,38E‐15  0,10277931
17  2361,381416 241,363527  238,2091433 4,86E‐12  2,06E‐15  0,10087703
18  1489,644416 153,262878  151,5323996 4,52E‐12  3,03E‐15  0,101723873
19  3271,359525 329,509639  321,8400704 317,5438389  9,71E‐02  0,098381137
20  3302,470236 332,824442  324,0764093 316,6559989  9,59E‐02  0,098131516
21  3109,898479 314,422379  305,2215733 277,7627243  8,93E‐02  0,098145189
22  3104,935973 313,945506  304,9751124 224,2177911  7,22E‐02  0,098222674
23  3224,493547 326,239826  317,1377701 190,3330917  5,90E‐02  0,098352738
24  3063,150443 312,250165  302,7800844 130,5713453  4,26E‐02  0,098845972
25  1390,845395 143,231895  143,2318953 4,47E‐12  3,22E‐15  0,102981896
26  3501,207185 355,450002  346,3678833 104,0411125  2,97E‐02  0,098928131
27  3559,772251 360,673991  349,1319195 262,1489426  7,36E‐02  0,098077038
28  3584,942423 360,260048  351,4678876 375,3851132  1,05E‐01  0,098040037
29  3576,346825 360,588254  351,4019436 299,7646906  8,38E‐02  0,098257233
30  3268,635862 332,052848  323,0982758 191,111035  5,85E‐02  0,098848048
31  3904,951528 396,315109  383,2565897 281,1580282  7,20E‐02  0,098146312

























1  1535,968464 158,134119  157,6646845 5,23041E‐12 3,41E‐15  0,102648386
2  2482,169286 253,320493  248,3736446 2,246636571 9,05E‐04  0,100063137
3  967,743578 99,6600681  99,66006815 4,75294E‐12 4,91E‐15  0,102981896
4  1861,794154 190,662785  190,3069278 4,89347E‐12 2,63E‐15  0,102216954
5  2403,674897 246,821694  239,9315226 9,742577358 4,05E‐03  0,099818625
6  3388,276771 346,903815  338,7066186 3,93924E‐12 1,16E‐15  0,099964271
7  3489,614777 353,362904  344,2985583 142,1846868 4,07E‐02  0,098663772
8  3623,913609 365,560307  358,9948191 77,95440671 2,15E‐02  0,099062742
9  3956,736049 398,357974  389,0722961 207,3764078 5,24E‐02  0,098331628
10  4109,119192 414,284879  404,9700583 240,601395 5,86E‐02  0,098553982
11  4118,897696 414,986011  403,069524 336,1482639 8,16E‐02  0,097858591
12  3032,95721 308,987617  304,8384012 31,09619101 1,03E‐02  0,100508639
13  2279,423077 233,845022  231,7516715 4,99096E‐12 2,19E‐15  0,101671196
14  468,5389892 48,2510333  48,25103329 4,72334E‐12 1,01E‐14  0,102981896
15  2046,914884 208,569928  205,3252252 12,79811831 6,25E‐03  0,100309606
16  2003,924297 205,541827  205,9619572 4,77509E‐12 2,38E‐15  0,10277931
17  2422,335639 248,462414  248,5489466 5,1227E‐12 2,11E‐15  0,102607146
18  563,2538893 58,0049532  58,00495324 5,51767E‐12 9,80E‐15  0,102981896
19  865,164474 89,0962776  89,09627757 4,70693E‐12 5,44E‐15  0,102981896
20  2837,884374 285,77396  279,1326302 200,7458197 7,07E‐02  0,098359409
21  2650,151769 268,666099  265,9027861 50,06792634 1,89E‐02  0,100334928
22  5134,035766 504,779535  497,8549805 604,249837 1,18E‐01  0,096971467
23  3293,50232 334,346486  330,7004719 5,401434108 1,64E‐03  0,100409971
24  580,7872466 59,8105716  59,81057162 3,94651E‐12 6,80E‐15  0,102981896
25  2295,230675 234,00741  230,3045749 5,28826E‐12 2,30E‐15  0,100340492
26  4223,8705 420,093493  410,3602235 529,1376422 1,25E‐01  0,097152653
27  5311,462181 514,079294  510,4860403 1057,349307 1,99E‐01  0,096110265
28  3389,887419 332,916008  330,3438172 454,9904624 1,34E‐01  0,09744979
29  4786,214118 469,644082  463,128709 613,3570632 1,28E‐01  0,096763057





























1  3761.666667 362,2103295  352,7389886 349,2497318  9,65E‐02  0,097501261
2  4439.333333 423,2525628  415,646662 639,2431186  1,49E‐01  0,096889328
3  4337.333333 415,1777884  409,1830875 428,4680427  1,02E‐01  0,097739406
4  4527.5 451,2219297  451,2590393 4,77E‐12  1,09E‐15  0,102980747
5  4295.833333 426,5224009  426,5224009 4,37E‐12  1,05E‐15  0,102981896
6  4700.666667 466,9398592  464,9170641 4,82E‐12  1,06E‐15  0,102251292
7  4389.166667 426,5544474  417,5780473 198,5109441  4,69E‐02  0,098584144
8  4573.666667 441,7522936  429,7222541 415,8393251  9,43E‐02  0,097406823
9  3738.333333 364,7019347  358,6285977 4,86E‐12  1,35E‐15  0,099906347
10  1447 141,3074415  141,3074415 4,66E‐12  3,40E‐15  0,102981896
11  4372.5 418,7598842  412,454145 239,0668671  5,66E‐02  0,097612579
12  4128.666667 395,0448122  384,9286584 399,1770903  1,01E‐01  0,097084604
13  4686.833333 445,2459762  439,3536932 705,7066902  1,56E‐01  0,096939854
14  4124.833333 387,9988258  384,8277942 615,4243888  1,55E‐01  0,097048742
15  4934.333333 474,9534173  467,9485123 96,67822127  2,02E‐02  0,097907658
16  5170.5 494,7801861  485,1438491 611,7244636  1,22E‐01  0,096816533
17  4520.833333 431,7987142  423,3313243 411,5858285  9,46E‐02  0,097259163
18  3923.333333 380,3745145  372,3725406 67,11155091  1,79E‐02  0,099225951
19  4957.5 479,6759952  467,2287745 382,0301035  7,96E‐02  0,097405349
20  4787.833333 468,5049512  460,1268283 54,69252907  1,18E‐02  0,099412427
21  5496.5 528,714702  518,589098 614,0073435  1,15E‐01  0,097115119
22  1962 191,2875465  191,4975761 4,35E‐12  2,32E‐15  0,102106943
23  4652 464,2091779  464,4804075 4,91E‐12  1,09E‐15  0,102981093
24  4407 432,8686692  425,8736221 11,69933828  2,75E‐03  0,099997593
25  5086 488,7384888  480,7778199 725,5668771  1,46E‐01  0,096890737
26  3134.333333 307,0118171  306,848501 4,97E‐12  1,67E‐15  0,102740799
27  2361.166667 230,48138  229,6781655 4,03E‐12  1,76E‐15  0,100422371
28  4949.166667 473,240856  466,4187677 515,4922495  1,07E‐01  0,09704646
29  5125.5 485,1448978  480,5949948 638,3142098  1,29E‐01  0,0968541
30  3303 321,7060061  317,9555276 34,80170741  1,09E‐02  0,099142411
31  5468.833333 530,2002221  518,4937027 334,1785422  6,29E‐02  0,097604593



























1  4987.166667  665,4392764  660,1158751 497,7517008  7,33E‐02  0,097227518
2  6509  797,2460173  817,1013586 2194,883125  2,56E‐01  0,095179371
3  6804.166667  818,5278461  836,2876777 1775,879904  2,02E‐01  0,095317931
4  6894.333333  810,5479528  836,1360021 2555,855508  2,89E‐01  0,094523328
5  6752.5  807,3500795  826,9434406 2471,590014  2,83E‐01  0,094727876
6  5736  700,4385215  719,486502 2118,156838  2,79E‐01  0,094938548
7  2967.5  342,2844832  339,1975217 271,7456924  7,81E‐02  0,097524182
8  2715.833333  339,1171481  333,0575317 154,6431156  4,55E‐02  0,09803997
9  3009.666667  362,5857209  360,0996166 206,0205568  5,63E‐02  0,098356247
10  3270.166667  387,5018147  385,7192001 207,1094632  5,30E‐02  0,098732052
11  1954.666667  226,3448653  224,8745343 5,38E‐12  2,45E‐15  0,102226533
12  6075.5  749,2442936  743,1281759 1461,117269  1,88E‐01  0,095833809
13  6618.666667  799,1744583  797,7178153 1380,126807  1,66E‐01  0,095910586
14  7346.833333  874,1436155  874,3191255 1957,568734  2,13E‐01  0,095250616
15  6826.5  823,7396127  830,8739616 2001,919717  2,30E‐01  0,095472268
16  6376.166667  764,2931024  775,5947899 2119,940236  2,60E‐01  0,095023621
17  4947.833333  611,1610127  604,6723369 446,6052236  7,18E‐02  0,097240371
18  4760.166667  570,3653879  569,3227229 117,5525342  2,05E‐02  0,099255448
19  2574.666667  286,2700448  285,6222904 7,409159546  2,60E‐03  0,100403704
20  4416  514,3052342  511,5582138 222,2271925  4,31E‐02  0,099178024
21  4046.333333  464,8400061  462,5757487 320,6457132  6,83E‐02  0,098512803
22  6762.5  786,0894418  790,097776 1664,599774  2,01E‐01  0,095332818
23  6855.833333  774,5286233  789,675388 2262,172631  2,71E‐01  0,09470899
24  6915.166667  788,7867002  808,6691483 2564,237672  3,00E‐01  0,094595532
25  7493  828,0221115  859,1243542 2833,835782  3,12E‐01  0,094453591
26  7537.666667  826,1747106  858,3430085 2926,117008  3,22E‐01  0,094354918
27  6815.833333  745,9021399  773,7459474 2540,23797  3,10E‐01  0,094466863
28  4764.5  524,642781  521,900351 672,4854656  1,25E‐01  0,096647396
29  7887.333333  875,997219  889,1716415 2209,849714  2,36E‐01  0,094990938
30  7944.5  889,5479362  893,5934299 2054,273079  2,19E‐01  0,095193663




























1  8016.833333 878,6652481  899,1460442 2636,14491  2,77E‐01  0,094558823
2  7392.166667 827,9007734  856,2515467 2800,572574  3,09E‐01  0,094424258
3  6122.333333 728,0982899  747,1957002 2358,657778  2,99E‐01  0,094768374
4  5856.333333 692,2912743  715,0879139 2295,073932  3,03E‐01  0,094427598
5  7115 796,5689951  833,0094706 2991,219899  3,38E‐01  0,094086923
6  6231.166667 739,6036501  772,6201161 2741,972724  3,34E‐01  0,094159678
7  5357.333333 655,5414646  666,6101351 1506,824037  2,15E‐01  0,095265595
8  1377.666667 160,582854  160,1495602 4,48E‐12  2,84E‐15  0,101485212
9  4066.333333 518,6306648  515,893905 874,7364005  1,63E‐01  0,095960078
10  1261 142,0854168  142,0854168 4,52E‐12  3,28E‐15  0,102981896
11  5595.666667 662,5722768  663,5576477 822,2758485  1,20E‐01  0,096492535
12  6585.333333 746,4413992  761,7718793 2135,53461  2,66E‐01  0,094809701
13  4442.333333 602,8833228  605,6377914 1387,124487  2,18E‐01  0,09538704
14  4477.5 585,8219284  581,2616121 893,5689449  1,48E‐01  0,096421451
15  5740.5 709,9959909  712,1547829 1660,866092  2,22E‐01  0,095376323
16  4937.5 621,0489227  624,6812223 1342,166182  2,05E‐01  0,095399922
17  7001.666667 784,8263088  795,6292426 2045,579122  2,44E‐01  0,094885334
18  4082.833333 539,7958115  540,1922886 950,4384467  1,70E‐01  0,096350276
19  5857 722,4256332  719,5050192 1111,99537  1,48E‐01  0,096013607
20  7316.5 791,158803  810,3401539 2454,704324  2,87E‐01  0,094593483
21  5919 663,7470446  669,8828915 1704,885745  2,42E‐01  0,095243981
22  6232.333333 726,9230376  738,4983212 2147,386337  2,76E‐01  0,094909708
23  2578.166667 351,2031597  350,4259268 276,8391586  7,74E‐02  0,098028773
24  6197.666667 744,3374378  741,3438605 1231,069247  1,59E‐01  0,095975786
25  4091 532,3898393  531,6013262 732,7633718  1,34E‐01  0,097028016
26  5765.666667 699,8883241  698,8156992 1397,431003  1,91E‐01  0,095673888
27  7172.166667 781,7931733  789,3656326 1949,24696  2,35E‐01  0,095170121
28  3917.833333 532,5155488  523,2115491 694,7065491  1,28E‐01  0,096671715
29  5265.166667 622,5356313  615,046822 870,8081808  1,36E‐01  0,09621735
30  4475.333333 505,3896409  505,7779088 943,5297295  1,80E‐01  0,096522989
31  5352.166667 628,3605298  632,8519527 1388,375019  2,09E‐01  0,095396025



























1  4049.666667 383,9289628  377,4760375 404,5093552  1,04E‐01  0,097468925
2  5866.166667 535,2879227  535,8178315 1019,112626  1,83E‐01  0,096014052
3  7648.166667 697,3259519  707,5463583 1763,22984  2,38E‐01  0,095404128
4  7478.166667 687,042913  701,6081788 2013,811437  2,73E‐01  0,095004867
5  3949.166667 362,9918467  362,4533683 561,4237813  1,51E‐01  0,09772643
6  8753.833333 782,9831245  792,222585 1738,415764  2,09E‐01  0,095368018
7  7802.5 709,808338  721,051034 1819,552324  2,41E‐01  0,095345793
8  4455.333333 423,2588167  420,5049574 5,07E‐12  1,22E‐15  0,101120123
9  3923.833333 366,3953708  362,9155107 5,90E‐12  1,64E‐15  0,100505278
10  5466 503,6628409  502,3495081 545,7216579  1,05E‐01  0,097082493
11  6025 551,3288673  549,7018455 812,4484994  1,42E‐01  0,096268197
12  7293 653,5662036  652,913622 671,4543813  9,89E‐02  0,09618388
13  6876.333333 614,339953  631,1313846 1986,81903  2,99E‐01  0,094831411
14  8238.166667 727,6286171  758,481708 2772,876516  3,45E‐01  0,094365504
15  6035.5 527,003143  538,598963 1500,031716  2,65E‐01  0,095159133
16  5786 548,8149612  553,5305929 1049,995896  1,82E‐01  0,09568234
17  8279.333333 743,7869168  760,7289466 2100,40537  2,62E‐01  0,094840499
18  8701.666667 764,7603943  798,5579867 2955,068082  3,49E‐01  0,094237545
19  8631 746,6945314  791,0408684 3306,756412  3,92E‐01  0,093814482
20  8411.5 730,6908308  774,8899414 3213,593227  3,89E‐01  0,093889327
21  6719.5 592,4151754  624,2040638 2458,66026  3,71E‐01  0,094145314
22  8750.833333 756,5139033  808,60332 3504,965428  4,06E‐01  0,09360036
23  7495.166667 687,0382788  708,8851567 2482,450173  3,31E‐01  0,094459304
24  7495.166667 687,0382788  708,8851567 2482,450173  3,31E‐01  0,094459304
25  8465.166667 751,5758836  795,7877377 3247,818528  3,83E‐01  0,093859556
26  7495.166667 687,0382788  708,8851567 2482,450173  3,31E‐01  0,094459304
27  8440.666667 762,3737929  800,9656498 2951,300999  3,47E‐01  0,094072906
28  8442.833333 755,0774476  800,7143135 3,24E+03  3,80E‐01  0,093812666
29  8052.5 716,2224837  766,4762147 3414,076566  4,17E‐01  0,09358619
30  7937.5 705,2657471  755,5018124 3326,047822  4,12E‐01  0,093522997




























1  8318.833333 818,4103456  882,2950927 3971,025299 4,20E‐01  0,093268164
2  6677.666667 684,445561  712,0011257 2285,746408 3,03E‐01  0,094333578
3  8664 882,3660036  916,6230345 3064,360792 3,15E‐01  0,094217987
4  8596.166667 849,3637756  902,6215643 3688,551783 3,83E‐01  0,093699783
5  8546.333333 836,0648196  893,2861134 3788,228983 3,96E‐01  0,093474166
6  8672 862,0858753  905,2803616 3278,732319 3,40E‐01  0,093835228
7  8625.333333 860,0406687  899,4512295 3260,275717 3,41E‐01  0,093981049
8  7391.333333 730,0508783  765,8527506 2841,580183 3,50E‐01  0,094334689
9  8515.666667 821,9746653  879,2139076 3769,008246 4,01E‐01  0,093561334
10  8427.333333 808,1796634  865,2079056 3722,682478 4,03E‐01  0,093580289
11  8469.5 822,4045526  870,6747867 3447,543372 3,71E‐01  0,09373614
12  6770.333333 664,8837937  680,38872 1699,844698 2,37E‐01  0,094984107
13  8519 854,9434635  877,9011694 2525,522808 2,72E‐01  0,094684174
14  8459.333333 829,4860575  865,2653849 2899,483137 3,16E‐01  0,094328366
15  7859.166667 760,4825913  797,6938188 2988,931321 3,52E‐01  0,094030621
16  7585.666667 732,0722212  768,3200554 2974,419991 3,64E‐01  0,093979214
17  8179.666667 775,840441  822,4195701 3337,406515 3,81E‐01  0,093835574
18  7636 707,4785849  760,9722123 3525,298999 4,33E‐01  0,093514354
19  7923.666667 730,4379033  782,9693939 3558,44245 4,25E‐01  0,09343026
20  7837.833333 734,7082942  781,3013496 3292,782381 3,95E‐01  0,093756422
21  7837.833333 734,7082942  781,3013496 3292,782381 3,95E‐01  0,093756422
22  8083.666667 751,5625905  800,2523413 3341,860843 3,92E‐01  0,093849219
23  7595.166667 694,6737858  747,9552715 3453,690978 4,32E‐01  0,09361084
24  8039.666667 740,6931225  784,5743666 3234,912221 3,86E‐01  0,093713114
25  7865.5 734,069272  773,5310795 3072,41905 3,73E‐01  0,093852029
26  7953 735,7270313  776,260406 3149,994878 3,81E‐01  0,093809775
27  8166.5 741,6142374  790,4703006 3430,508393 4,06E‐01  0,093630509
28  7955 729,7184944  769,6976411 3068,058128 3,74E‐01  0,093871863
29  8065.833333 732,0964743  778,6316674 3313,130088 3,99E‐01  0,093817948
30  8119.5 731,2438578  780,5261387 3398,651264 4,08E‐01  0,093684745
31  7884.5 712,0734019  758,9020986 3297,692719 4,08E‐01  0,093795623



























1  8390,741409 736,2202886  785,0564314 3367,936548  4,01E‐01  0,093562224
2  8539,092079 751,7514396  799,7029958 3323,170507  3,89E‐01  0,093651993
3  8445,709679 730,5419093  788,2989424 3613,927424  4,28E‐01  0,093337206
4  8489,799026 726,9023345  790,9995717 3841,33054  4,52E‐01  0,093170589
5  8277,108598 706,6433945  770,8731682 3762,213236  4,55E‐01  0,093133147
6  8068,494628 692,5068371  752,2138909 3538,533523  4,39E‐01  0,09322853
7  8577,817125 752,2030031  802,0476998 3381,840287  3,94E‐01  0,093502541
8  8461,732403 755,9868269  796,8658367 2882,125709  3,41E‐01  0,094172895
9  8276,201775 731,7427236  776,7955223 3128,205965  3,78E‐01  0,09385894
10  8351,046368 725,8853987  780,4448694 3464,794428  4,15E‐01  0,09345474
11  8028,098594 709,6615658  752,2262347 2904,461153  3,62E‐01  0,093699177
12  7967,719341 722,494699  751,7839548 2455,573191  3,08E‐01  0,094353719
13  8433,53348 759,1712343  795,7951386 2772,802723  3,29E‐01  0,09436082
14  7001,747534 641,7571593  662,4324177 2137,89971  3,05E‐01  0,094609583
15  8482,403424 779,6087043  802,522438 2406,257112  2,84E‐01  0,094610265
16  7698,718171 693,5758911  725,2215617 2591,812426  3,37E‐01  0,0942003
17  8320,367956 747,0468379  782,5205187 2907,212115  3,49E‐01  0,094048788
18  8346,942363 734,1024633  782,6960679 3268,961386  3,92E‐01  0,093770393
19  8252,039814 728,2531007  773,6518076 3161,078864  3,83E‐01  0,093752796
20  8294,741105 733,8465565  779,0379015 3110,794689  3,75E‐01  0,093919496
21  7958,412652 699,2763741  746,1160932 3080,943425  3,87E‐01  0,093751873
22  7650,268674 674,6669837  717,327303 2915,116761  3,81E‐01  0,093764982
23  7472,515292 674,2293693  704,3281791 2446,049273  3,27E‐01  0,094255836
24  8151,326626 722,2514585  764,781585 3016,996745  3,70E‐01  0,093822959
25  8221,569922 721,2341606  770,5406708 3219,785352  3,92E‐01  0,093721841
26  7758,990045 682,8865633  727,3292694 3009,897282  3,88E‐01  0,093740199
27  7840,355617 690,3672678  734,1204439 2932,961337  3,74E‐01  0,093633565
28  7687,244423 675,9072379  720,7196657 2973,573272  3,87E‐01  0,093755269
29  8093,979332 709,9566589  757,7814519 3130,886174  3,87E‐01  0,093622855
30  7641,268977 684,6285609  717,9157117 2660,658705  3,48E‐01  0,09395242
31  8086,64637 726,1876222  760,1025754 2788,476413  3,45E‐01  0,093994784



























1  6940,467377 626,4107504  655,3900771 2481,313905  3,58E‐01  0,094430251
2  6020,416732 550,5895518  570,5534083 1991,701273  3,31E‐01  0,094769753
3  7079,325489 647,1783759  669,7197742 2212,813931  3,13E‐01  0,094602201
4  6490,478812 603,045996  616,9026393 1756,721001  2,71E‐01  0,095047323
5  4295,658326 415,5884881  416,9780841 508,180005  1,18E‐01  0,097069658
6  6020,794081 559,8282326  571,5740317 1522,671089  2,53E‐01  0,09493333
7  7238,340382 672,3636726  687,3484651 2041,172636  2,82E‐01  0,094959401
8  6020,794081 542,17839  558,9881809 1667,493137  2,77E‐01  0,092842933
9  3123,337331 302,9745102  301,7704792 389,65074  1,25E‐01  0,096617959
10  5067,697582 474,2667747  482,8781753 1421,104855  2,80E‐01  0,095285515
11  6234,80988 576,8021344  591,7281951 1839,264179  2,95E‐01  0,094907175
12  7131,534783 683,4291098  685,4279218 1114,84663  1,56E‐01  0,09611226
13  7058,319442 670,8038097  675,1909623 1422,959947  2,02E‐01  0,095658884
14  7102,573391 666,9730655  676,2627554 1794,490632  2,53E‐01  0,095213765
15  6981,655024 639,0095718  660,4818074 2316,489471  3,32E‐01  0,09460247
16  6804,855243 619,3359542  643,759046 2299,668694  3,38E‐01  0,094602901
17  6517,452232 591,8807236  615,8562712 2188,985817  3,36E‐01  0,094493408
18  4233,98183 404,1475075  406,0702103 934,1498284  2,21E‐01  0,095907405
19  6599,379095 604,7843363  624,0239051 2128,485902  3,23E‐01  0,094557972
20  6155,300473 566,0986217  583,0983007 1930,887145  3,14E‐01  0,094731086
21  3162,375245 304,5448133  306,1733044 598,843906  1,89E‐01  0,096817512
22  3428,69542 335,4908615  333,1179948 385,2853118  1,12E‐01  0,097155902
23  6017,066248 567,0211691  572,8168721 1548,06828  2,57E‐01  0,095198698
24  6403,12877 613,6192348  614,716352 1080,038639  1,69E‐01  0,096002497
25  5717,55468 552,7208645  551,2241713 790,5342109  1,38E‐01  0,096409077
26  6567,854852 625,4314633  628,7069076 1360,411195  2,07E‐01  0,095724848
27  3376,161668 333,8818939  329,9468426 252,1283841  7,47E‐02  0,09772839
28  1373,997693 140,9507296  140,1278197 4,13E‐12  3,01E‐15  0,101985484
29  6328,637855 598,0233818  603,8208912 1503,364606  2,38E‐01  0,095410878
30  6255,836153 592,3613723  597,139807 1498,659659  2,40E‐01  0,095453236



























1  5140,085369 491,1264812  492,6944383 1226,411495  2,39E‐01  0,095853357
2  5189,650796 494,8565461  497,399105 1149,345718  2,21E‐01  0,095844427
3  5250,127822 526,4718895  520,6946309 5,14E‐12  9,79E‐16  0,099177515
4  4712,425685 466,3142096  455,7074575 667,026731  1,42E‐01  0,096703373
5  5109,711084 493,1768958  491,4207328 1103,588078  2,16E‐01  0,096173878
6  4995,229656 479,7402296  480,1719495 1103,359123  2,21E‐01  0,096126101
7  1529,724614 156,7852976  155,6555574 4,62E‐12  3,02E‐15  0,101753973
8  3354,861079 338,1224659  331,6488025 1,129413159  3,37E‐04  0,098856195
9  4377,256276 441,4119617  438,4126735 5,17E‐12  1,18E‐15  0,100156958
10  2442,448611 242,8302259  240,7615607 29,40030836  1,20E‐02  0,098573849
11  2033,505171 203,4844458  202,3990388 4,514647296  2,22E‐03  0,099532099
12  3188,790889 316,1240439  312,1567657 207,8255788  6,52E‐02  0,09789189
13  3045,250312 302,0972397  296,0540181 328,8125776  1,08E‐01  0,097218287
14  3710,029875 363,7171447  358,3628845 553,6280638  1,49E‐01  0,096592992
15  3956,896799 386,4967439  382,1123216 705,4845739  1,78E‐01  0,096568685
16  3792,164087 369,144927  365,7496344 715,9567051  1,89E‐01  0,096448789
17  3738,772817 364,2903616  360,8141927 662,0896371  1,77E‐01  0,096506049
18  1234,345762 127,1040459  125,3988322 4,59E‐12  3,72E‐15  0,101591334
19  2211,626033 222,7920606  218,837499 29,50629009  1,33E‐02  0,09894869
20  2327,609579 234,0833623  231,3471293 37,90912043  1,63E‐02  0,099392583
21  2290,973223 228,3879099  224,4346379 181,5110621  7,92E‐02  0,097964758
22  751,1347003 77,35327531  77,35327531 4,18E‐12  5,56E‐15  0,102981896
23  1751,573916 179,2301266  176,6870616 5,21E‐12  2,98E‐15  0,100873312
24  3600,866929 362,0233843  354,8356668 171,2523449  4,76E‐02  0,098541733
25  3870,717839 386,728157  379,7571917 77,36158632  2,00E‐02  0,098110275
26  3865,518554 382,0272148  375,0276359 537,8367391  1,39E‐01  0,097018713
27  3742,400559 370,2822667  363,4691312 480,1750751  1,28E‐01  0,097121921
28  458,0493867 47,17079414  47,17079414 5,24E‐12  1,14E‐14  0,102981896
29  2878,705562 295,1403321  291,0744602 4,32E‐12  1,50E‐15  0,101112967
30  510,5825165 52,58075543  52,58075543 5,39E‐12  1,06E‐14  0,102981896
31  659,6770142 67,93478942  67,93478942 5,06E‐12  7,67E‐15  0,102981896



























1  2562,909025  260,1511035  256,2252367 5,906280655  2,30E‐03  0,099974378
2  2592,283023  262,7923186  256,7113754 48,63784077  1,88E‐02  0,099029069
3  2884,312312  295,3746994  287,0933168 26,76585525  9,28E‐03  0,099536141
4  2087,681281  209,0435377  207,0430538 154,4804353  7,40E‐02  0,099173689
5  4431,119302  437,325163  427,5979014 650,5747471  1,47E‐01  0,096498847
6  4913,343357  485,6490578  474,618849 800,8834066  1,63E‐01  0,09659794
7  2885,677036  294,1856828  287,3203151 16,25575959  5,63E‐03  0,099567731
8  4441,988457  437,3938652  429,0285836 715,5572971  1,61E‐01  0,096584804
9  5235,795833  517,9604047  505,7111947 850,4730649  1,62E‐01  0,096587264
10  5158,615751  508,386434  498,801338 875,5268328  1,70E‐01  0,096692865
11  1880,918749  192,8861496  190,8467645 5,18E‐12  2,75E‐15  0,101464651
12  3669,198477  373,1838198  367,5159324 1,524518311  4,15E‐04  0,100162456
13  5177,358002  523,4426658  512,5458761 5,06E‐12  9,78E‐16  0,098997573
14  5107,444766  513,2068929  500,3648972 187,1304093  3,66E‐02  0,097967755
15  4969,278065  493,6191079  483,004096 626,5344878  1,26E‐01  0,097198042
16  4861,581618  481,071796  469,9712985 812,6266551  1,67E‐01  0,096670453
17  4619,945167  457,6446513  447,245731 722,3779228  1,56E‐01  0,096807584
18  2054,195685  211,5449657  210,7262422 4,71E‐12  2,29E‐15  0,102583334
19  4001,816992  405,5346276  401,3633865 4,94E‐12  1,23E‐15  0,100295288
20  4075,926502  409,9525679  399,361968 393,7763514  9,66E‐02  0,09798066
21  3949,974036  399,6653199  388,6822551 204,7621516  5,18E‐02  0,098401218
22  3930,023802  398,1056815  398,0660015 4,57E‐12  1,16E‐15  0,101288445
23  3853,251297  393,0682753  390,6609663 4,07E‐12  1,06E‐15  0,101384762
24  1719,963899  176,608775  176,5719489 4,09E‐12  2,38E‐15  0,102660265
25  2645,855166  270,7243412  270,2334943 4,38E‐12  1,66E‐15  0,102134651
26  2846,191146  293,0773043  293,054717 4,42E‐12  1,55E‐15  0,102963821
27  3457,286608  355,0497388  343,4910012 101,9051909  2,95E‐02  0,09935277
28  3315,0188  341,3869201  333,302293 4,68E‐12  1,41E‐15  0,100543108
29  2400,600692  247,21841  247,21841 4,35E‐12  1,81E‐15  0,102981896
30  2225,8868  228,4193475  225,6202915 4,70E‐12  2,11E‐15  0,101361979




























1  1201,692972 123,7526203  123,7526203 4,62E‐12  2,68E‐12  0,102981896
2  2644,988847 272,3859654  272,3859654 4,29E‐12  2,49E‐12  0,102981896
3  504,8588361 51,99131996  51,99131996 4,98E‐12  2,88E‐12  0,102981896
4  727,5163704 74,92101493  74,92101493 5,16E‐12  2,99E‐12  0,102981896
5  1699,034679 174,6529425  174,2286001 5,01E‐12  2,90E‐12  0,102545641
6  720,9868804 74,24859567  74,24859567 5,86E‐12  3,40E‐12  0,102981896
7  691,1524429 71,17618875  71,17618875 5,15E‐12  2,90E‐12  0,102981896
8  552,2015986 56,8667674  56,8667674 5,53E‐12  3,21E‐12  0,102981896
9  578,1413151 59,53808857  59,53808857 3,94E‐12  2,28E‐12  0,102981896
10  2538,718399 261,4420332  261,4420332 5,26E‐12  3,05E‐12  0,102981896
11  2153,427871 221,7640842  221,2570772 5,21E‐12  3,02E‐12  0,102746454
12  1283,465051 132,1736639  131,7276545 4,18E‐12  2,42E‐12  0,102634391
13  345,0407062 35,53294599  35,53294599 5,24E‐12  3,04E‐12  0,102981896
14  2049,356183 211,0166592  210,2945223 4,65E‐12  2,69E‐12  0,102614921
15  2703,304329 278,3914043  272,3933749 4,78E‐12  2,77E‐12  0,100763119
16  2636,917752 271,5067178  267,5985425 4,86E‐12  2,82E‐12  0,101481566
17  2130,758422 218,9635994  215,3251825 5,06E‐12  2,93E‐12  0,101055652
18  2510,416798 257,9646433  249,3310464 2,35E+01  3,28E+01  0,099318586
19  2724,584062 279,8675752  273,4937056 4,12E‐12  2,39E‐12  0,100379984
20  2724,584062 279,8675752  273,4937056 4,12E‐12  2,39E‐12  0,100379984
21  2949,615306 301,0236944  293,7708514 115,8910924  1,18E+02  0,099596327
22  2887,072588 294,9305339  288,3385407 67,91940744  6,95E+01  0,099872287
23  2902,985793 297,0476599  290,2698422 50,50299716  5,62E+01  0,099990101
24  2907,840686 297,4802031  288,976716 132,9624017  1,37E+02  0,099378455
25  3103,185091 317,7788936  306,8740259 1,90E+02  1,93E+02  0,098890017
26  3030,097165 312,04515  306,8869605 5,11E‐12  2,96E‐12  0,101279577
27  1841,014255 188,59195  188,4519646 4,56E‐12  2,64E‐12  0,102363121
28  851,831436 87,72321603  87,72321603 4,63E‐12  2,68E‐12  0,102981896
29  1179,042635 121,4200456  121,4200456 4,94E‐12  2,86E‐12  0,102981896
30  2729,500091 278,8405129  272,243252 22,31535324  2,40E+01  0,099741067
31  1100,475499 113,329053  113,329053 4,74E‐12  2,75E‐12  0,102981896
TOTAL  58603,80812 6018,23532  5929,28342 603,172847
 
 
